道滘人社分局档案库房消防改造采购项目需求书

投标人须对项目的货物、服务及工程进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
一、项目内容
	采购内容
	数量
	完成期

	道滘人社分局档案库房消防改造项目
	1项
	自合同签订生效之日起20天内完成交货及安装调试


二、设备清单
	气体主要设备部分

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	6
	规格型号：GQQ100/2.5-FJ-87kg

	2
	七氟丙烷灭火剂
	kg
	522
	规格型号：HFC-227ea

	3
	泄压装置
	套
	2
	规格型号：GHXY－0.25－J

	报警设备部分

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	

	1
	气体灭火控制盘
	台
	2
	

	2
	点型光电感烟火灾探测器（含底座）
	套
	4
	

	3
	点型感温火灾探测器（含底座）
	套
	6
	

	4
	紧急启停按钮
	只
	4
	

	5
	放气指示灯
	只
	4
	

	6
	编码声光警报器
	只
	8
	

	更换灯管

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	

	1
	更换防爆灯管
	支
	36
	


三、完成期：自合同签订生效之日起20天内完成交货及安装调试。
四、交货地点：采购人指定地点。
五、质量保证：
（一）质保期： 所有货物自项目验收合格之日起 1 年， 在质保期内因成交供应商责任而产生的质量问题，由成交供应商负责无偿返修或更换；
（二）货物出厂前做质量检测，交货时提供质量合格书；
（三）交货产品须保证与本用户需求书所描述的质量、规格和性能相一致。
六、包装、保险及发运、保管要求：
（一）设备材料的包装必须是制造商原厂包装， 其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担；
（二）成交供应商负责将货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运；
（三）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；
（四）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕；
（五）货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。
七、验收：
（一）成交供应商必须将设备调试至正常运行的最佳状态；
（二）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；
（三）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证；                                
（四）成交供应商应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人， 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
八、付款方式：
（一）项目完成并经由采购人验收确认后 15 天内，采购人向成交供应商一次性支付合同总价的100%；
（二）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：
1.采购合同；
2.成交供应商开具的正式发票；
3.成交通知书。
（三）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
九、其他要求：
[bookmark: _GoBack]成交供应商员工上岗前为员工购买意外保险，若成交供应商员工在工作期间发生意外事故所产生的一切费用均与采购人无关，由成交供应商自行负责解决。
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