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说 明 ⑴ sting explanato⑴ :

1、 本报告只适用于检测目的范围。

This report is only suitab1c for the area oftesth、 当
purposes.

2、 本报告仅对来样或采样分析结果负责。

∶1Γl[1e results relate ody to the items tested.

3、 本报告涂改无效。

t1吐 s reportshall not be a1tcrcd.

4、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。

This repo⒒ must have1he special i1npFession and1neasurement ofHsJC.

5、 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。

马 凼 report shall not be copied partly wi伍 outthe wri“ en approval ofHSJC.

6、 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。

There testing resuIt would only present the visual va1ue taken atthe scene w⒒ hin speciflc cOnd⒒ ions

where our cⅡ ents point。
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一 、 基 本 信 息 lBasic Infomatioω

检测要素

Test Elemcnt
生活污水

检测类别

Test Catcgoγ
委托检测

委托单位

CⅡ cnt

东莞市塘厦镇白泥湖

水质净化厂

委托编号

Eniust Numbers
HsJC20170207004

受检单位

Inspccted Enj″

东莞市塘厦镇白泥湖

水质净化厂
址
啷

地

Αd

东莞市塘厦镇莲湖村

南一横路

采样人员

sampling PcrsOnnel
张瑜峰、杨国军、周露

采样日期

samp1ing Date
2017-02-09

检测项 目

Test Items

生 活 污 水 :pH值 、 ss、 BOD5、 CODcr、 氨 氮 、 动 植 物 油 、 石 油 类 、 LAs

总氮、总磷、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、总砷、

六价铬、总铅、烷基汞

环境条件
Envirorlmcnta1

GOnditions

监测日寸:

天气:晴

最 大 风 速 :2.1m/s

湿度:ω%
大 气 压 :101.8kPa

主要检测

仪器及编号

Ǐ句 or

Instmmcntation

设备名称 型号 设备编号

分析天平 FA2004B HSJC14/TA2004B-01

微波消解仪 WXJ-Ⅱ I HSJC1⒍WX△ⅡI-01

细菌培养箱 LRH△ 50B HsJC12/LRII-150B-01

紫外可见分光光度计 752-P HsJC09/752-P-01

pH计 pHs-3E HSJC09/pHS-3E-01

生化培养箱 LRH-250A HsJC12/LRH-250A-01

红外测油仪 MH-6 HSJC09/MH-6-01

可见分光光度计 721 HsJC13/721-01

原子吸收分光光度计 WFX-130A HsJC12/WFX△ 30A-01

原子荧光光谱仪 AF-610E HsJC13/AFˉ 610E-01

气象色谱仪 GC5890P HsJC13/GC5890P-01

备注

Notes
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二 、 检 测 结 果
(Testing resu1t)

1、 样品信息

采样位置 样品编号   |    样品状态及特征   |  尿样方式

生活污水排放 口 s170209-02 无色、无异味、无浮油、清 瞬时采样

2、 检测结果

样 品编号

SeHal No

of sample

检测项 目

Itcln

结果

Resu⒒

《城镇污水处理厂污染物排放标准》

GB189189002一 级 B标 准

单位

U血t

结果

评价

s170209-02

pH值 6.84 6~9 无量纲 达标

SS 15 20 mg/L 达标

BOD5 7.2 20 m酽L 达标

CODcr 29 40咔 mg/L 达标

氨氮 0.314 8 mg/L 达标

动植物油 2.36 mg/L 达标

石油类 1.88 3 mg/L 达标

LAs 0.444 l m酽L 达标

总氮 13.4 20 mg/L 达标

总磷 1.16
<
, mg/L 达标

色度 4 30 倍 达标

粪大肠菌群 90 104 个/L 达标

总汞 0.00004L 0.001 mg/L 达标

总镉 0.001L 0.01 mg/L 达标

总铬 0.004L 0.1 mg/L 达标

总砷 0.007L 0.1 mg/L 达标

六价铬 0.004L 0.05 mg/L 达标

总 铅 0.010L 0.1 m酊L 达标

煺
汞

〓峰
亠水

10L

不得检出 ng/L 达标
乙基

汞
20L

I、 本结果只对当时采集的样品负责

当测定结果低于方法检出限时 9

“+” 表示化学需氧量执行广东省

第二时段城镇二级污水处理厂一

0
∠

注

3、

佥测结果出示所使用方法的检出限值,并加标志 L。

也方标准 辽水污染物排放限值》(DB44捏6-⒛01)

及标准 G


